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Projekt Stoppsladd

Typ av anlaggningar och allmanna data
Energianvandning i isarenor
Stoppsladds energispartips

Ovriga aktiviteter

Summering

Vad hander sen?
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energi & kyl 1. Projekt Stoppsladd

A Genomforande

energi & kyl

A Finansiellt stod:

@Energimyndigheten Kyi’-é kniska

The Swed=h Soclety of Redrigaratian

A Bidrag genom egna insatser (referensgrupp):
I Svenska Ishockeyforbundet (Utskott: besiktningar + nya arenor)
I Francks Kylindustri
I ETM Kylteknik
I Polair
I Ritelce
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energi & kyl

A Ishallar stangs
A Driftkostnader
A Effektivisering
A Kunskap

A Sparpotential

A Investering

A Lonsamhet

A Verkligheten!

1. Bakgrund

9 juni 2010
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energi & kyl 1 Mél

centrum

A Inventera: energi + teknik

A 100 ishallar

A Databas-0 b e n ¢ h ma isthockeygadar
AdGoda exempel 0

A Nyckeltal

A Besparingspotential

A Forslag - effektiviseringsatgarder
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Grorgi& ky 1. Utbildning - Besiktningar

Jorgen Hjert SIF Reg Ost/ Ordf
Tomas Linde SIF Reg Ost

Bo Stenberg SIF Reg Syd

Jan Amnow SIF Reg Vast

Pehr Lundstrom |SIF Reg Norr
Jorgen Rogstam |Sveriges Energi & Kylcentrum
Hans Nyman Riteice

Kenneth Weber |[ETM Kylteknik
Pavel Makhnatch [KTH/exjobb
Jabkob Manberg [KTH/exjobb

Peter Franck Francks Kylindustri

Arne Andersson |Statens Energimyndighet

Hans Pejlert Polair
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energi & kyl 1. Inventering

A Allman information
A Overgripande data
A Byggnad

A Ispist och is
AVvatten Checklista
A Varme/ventilation Version 02NOV09

A Belysning

A Kylsystem

A Varmeatervinning
A Ovrigt

energi & kyl
centrum

Checklistan mm
WWW . StO p pS | ad d . Se Teknik- och energiinventering av svenska isarenor
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1. Databas

Start Infoga Sidlayout Formler Data Granska Visa Tilldgg @ - = x
=] & Kipput Tahoma -0 LA A== = ®-| | S radonttext Allmant = ] 7 2 oK [ || ® Autosumma - y
B 53 Kopiera l It — ‘| - | - ¢ ij)‘ ﬁjﬁ &1 - @] Fyll - \ﬁ
T oo tomat #1287 = (28 ] canves ekt B e (58 ]) e fomms colomst o RO G gy St Sokoch
Urklipp Fl Tecken Fl Justering Fl Tal E Format Celler Redigering
B16 - | f=| Behrn Arena
2
A B C I (8] W AC AR AW BG BO BR Cl]| v DE DL DM DN DQ DT EH El EJ
1 Nr Namn Allmin Almént:|Sisong Byggnadspist och| Vatten [vovyBelysning|Kylsysten|Kompr]KB:|KM: |KMK: |vav: Ovrigt Noteringar
Z ga 01 B1 c1 D1 E1 Fo &1 H1 10 Jo Ko L1 M1 Mib Mic n1 |
Distrikt Ar ishallen|Start Byggér |Ispistens |Laggvattne|Antal|Installerad |Installation |Antal  |Ant |Antal |Antal Hur Hur Hur Har 3
energidek](v.) material |ts L5t |ar sar al flaktar  |atervinns  Atervinns  Atervinns |driftpersona
_— — —|larerad? — — —|temperafur _— _— | —|varme — varme (21 varme (31 |len relevant
s [ e EEE d B Eeed B FdEEEE =2 ki o i = e
48 E.ON Arena Medelpad MNej 29 1964 |Betong |30 1 2003 2007 2 1 )1 10 Via KM Varmepum| - Ja Isens temperatur 2,9
5 9 Katrinhallen Ishall Vastergdthnd |- 39 1999 |Asfalt 30 1 - 2 2 |2 60 Wia KM -
c 14 Ejendals arena Dalarna Mej 25 Y2005 |Grus 25 12 |200s 2005 2 2 1 28 Via KM - Ja D - Istemperal.
7 15 Gardehov Medelpad Ja 31 1965 |Betong |8 1 2005 2007 2 2 |- 8 Hetgas-vvx - Ja Uppmatt istemperatur 5,0
g 17 skellefted Kraft Arena  |vasterbottens |- 31 2008 |Betong |30 - 2 5 |2 18 Varmepum|Hetgas-vvx -
9 18 FM Mattsson Arena Dalarna MNej 30 2004 |Betong |37.5 2 2006 2006 3 2 |2 10 Via KM - Ja E4) avjoniserat vatten
10 |25 Stora Mossen A Stockholm - 30 1988 |Grus 50 - 2 3 |- 2 Hetgas-vvx -
11 34 Kirsebergs Ishall Skine - 31 1970 |- - - - - - - - - -
12 38 AXA SportsCenter Sodermanland  |Ja 28 1969 |Betong |30 2 2005 11992 12 2 |2 3 Wi KM - Ja A4 -Egen Ated.
13 Bjdsta Ishall Engermanland |- 36 1870 |Betong |42 - - - 1 2 |- 6 Hetgas-vvx -
14 - Fururinken Tnorrbotten - 31 1972 |- - - - - - - |- - - -
15 48 Ange Ishall medepad - - - - - - |- - - -
16 50 [Behrn Arena Orebro lin Nej 30 1964 |Betong |16 To 2000 2008 Iz 2 |2 21 Via kKM - Ja O - Inventerin.
17 Slottskogsrinken ‘|Goteborg - 31 1973 |- - - - - . - - - _ _
18 Askims Ishall JGéteborg - 31 1989 |- - -] - - - |- - - - - -
19 |65 Vallentuna A-hall Stockholm Ja 30 1974 |Betong |37 1 2004 2000 2 2 |2 10 Tvia kM Hetgas-vvx Varmepum|Jla Y Protokol frén |.
20 67 Grinby Ishall A Uppland Ja 134 1974 YBetong |20 1 Y2008 - 3 3 |2 14 - - - - Maskinrumme .
21 70 Lugnets ishall Dalarna Ja 29 1975 |Betong |37.5 1 1975 1995 1 1 |1 2 Wia KM - Ja Istemp 5,6%
22 182 Vilundaparkens Ishall |Stockholm - 31 1985 |Betong |65 1 2 2 |1 2 Hetgas-vvx -
23 |85 Himmelstalundshallen Ostergditland - 33 1977 |Betong |60 - - - 3 3 |3 - - -
24 90 Bjdrkingshallen Stockholm 1a 132 1978 YBetong |40 1 2007 1995 3 2 |- - varmepum - Ja Y Infort energip.
25 (93 Nipvallen Angermanland  |Nej 34 Y1977 |Betong |30 0 1995 2001 2 2 |2 6 Hetgas-vvx - Ja istemp vta 2,3
26 |95 Furudals Hockeycenter |Dalarna Mej 1 1979 |Betong |35 1 2009 2000 2 2 |1 3 Hetgas-vvx - Mej 0 - Ishallen hal.
27 1102 MNacka Ishall Stockholm - 29 1979 |Betong |80 - - - 3 4 |2 20 - - -
28 10? Latberghallen Angermanland  |Nej 31 1970 |Betong |55 1 1992 1971 1 1 |2 9 Hetgas-vvx- Ja Pagér utredning om byte av ofjepanna for spet
29 Bjirkhallen Jvarmiand - 29 1981 |Betong |25 - |- - 2 2 |1 17 Jvia kM -
30 - Norvalla Ishall Yvarmiand - 31 1985 |- - - | - - - |- - - - -
31 125 Kdpings Ishall Vastmanland Mej 36 1982 |Grus 22 0 2008 2009 2 1 |1 10 Wia KM - Ja Y C5 - Utsugsfa.
32 (127 Résshallen Grebro ln Mej 38 1982 YBetong |50 1 |zo07 Y1975 2 1z 7 1 8 \ia KM - Ja Y pisten fran 19/,
33128 Rifirbo ishall NalArna Ied 34 1“-187 (Gris 4 1 1982 1982 2 1 e
< « » » Intro StoppSladd < Alla.ISHALAR MiETRin(-Mwar-R=:=:(w B.Season B.(2) 'B.(3) /C. Byggnad D.Ispist.is /E:Vatten— E.Vattenkv-t 4
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energi & kyi 2. Typ av anlaggningar

centrum

11 6

2 5

A 96 anlaggningar
i 33 oTr2aning AO
i 30 oPubli k Co

Vd

T e é.

m Publik A

m Publik B

m Publik C

m Evenemang E
m Evenemang C
m Traning A

m Traning B
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Icerink distribution

Kategory

Publik A

Publik B

Publik C

30

Evenemang A

Evenemang B

Evenemang C

Traning A

33

[Traning B

11

Traning C

Ej klass.

Total

96




energi& o1 2. Allméanna data - exempel
A Energideklarerade: 12 ja, 31 nej
A Energiinventerade: 15 ja, 28 nej
A Byggar 1989
A Renoverat ar 2005
A Byggyta 3 596 m2
A Sasongslangd v32-v15 (243 dagar)
A Aktivitet per vecka 69 timmar
A Istjocklek 38 mm

A Temperatur/RH (mats) 7.9/49%
A Belysningstyp & regl.

A Kylsystem

A Etc.
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energi & kyl 2. Anlaggningar & data - slutsatser

centrum

A Mat mer!

I 25% av anl a@aggningarna har i nte o0an\
anvandbara)

A Dokumentera

A Folj upp

AOEnergiansvarigo

A Svart att urskilja var energin anvands

A Overskattning av energianvandning

A Kombinationsanlaggningar utesluts oftast (t ex ishall + bandy)
A Intresset relativt stort

A Vi behover bli battre pa att fraga

9 juni 2010 Stoppsladd, Jérgen Rogstam 11
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3. Energianvandning i

Isarenor
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energi& iy 3. Energianvandning - energisystem

Outdoor cooling col—__

888

Ventlation unit

\
) )
Refrigeration unit S ©
ice pad Evaporator
T
1 | Jondenzssr ¥ ©
N, Floar heater
C baling pipes
[ ] {
f{ﬁm'-l '-Hx'll .ﬁ I.".-H_- /
Dehumidification
x 0 /
N, @ Hot water storage
u
":—F Ground frost protection |

ASource: International Ice Hockey Federation, You can build ice rink. Chapter 3
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Energy, kWh/ar
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energi &yl 3. Kopt energi i alla arenor

centrum

B Totalt kopt varme

T Totalt kopt el.

1 35 7 9111315171921232527293133353739414345474951535557596163656769717375

A 76 ishallar i 1138 MWHh/Ar i snitt
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energlkvl 3. KOpt energi 1 olika arenatyper
oen rum
Traning A ]
Traning B i
Publik A L]
Publik B [ ] L
_ Elektricitet
Publik C B m\Varme
Evenemang B ]
Evenemang C
° T ——

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Totalt kopt energi, MWh/ar

AKIl ass 0O0Tr 2 n93hNgWh/ar
AKIl ass O0OPubl 1243MWh/ar
AKI ass 0Even23@hMghiir
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energi & kyl

3. KOpt energi 1 olika arenatyper

Totalenergyvs.category

Totalt kopt, [MWh/ar]

Category Elektricitet Varme Enerqi
Evenemang C 1100 590 1690
Evenemang B 2116 936 3052
Evenemang A

Publik C 782 207 989
Publik B 885 165 1049
Publik A 1300 391 1691
Traning C
Traning B 797 78 874
Traning A 835 153 988
Ej klass.
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3. Traningshall A
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